
SINTEF Energiforskning AS 1

Sårbarhet og forsyningssikkerhet i et 
kraftsystem i endring 

- Øker  risikoen for omfattende avbrudd?

NEK’s Elsikkerhetskonferanse 2009 
28. – 29. oktober

Seniorforsker Kjell Sand, SINTEF Energiforskning



SINTEF Energiforskning AS 2

Oversikt


 

Sårbarhet og forsyningssikkerhet


 

I fokus: Risiko for omfattende avbrudd


 

Noen utfordringer


 

Hvordan overvåker vi sårbarhet og forsyningssikkerhet i 
dag? 


 

Et forskningsprosjekt: Indikatorer og metodikk for å 
overvåke og analysere sårbarhet



SINTEF Energiforskning AS 3

Sårbarhet – en definisjon 

”Sårbarhet er et karakteristisk trekk ved et 
element i den kritiske infrastrukturs design, 
bygging eller drift som ved en feil eller trussel 
gjør det mottakelig for ødeleggelse eller ute av 
stand til å utføre sin funksjon”. 
(EU Commission: On a European Program for Critical 
Infrastructure Protection, Green Paper 576, 2005)

Sårbarhet er relatert til forsyningssikkerhet
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Forsyningssikkerhet

Energisikkerhet

Effektsikkerhet

Leveringskvalitet

Leveringspålitelighet

Spenningskvalitet

Kundeservice, pris mm. 

Forsyningssikkerhet – et samlebegrep

Tilgjengelighet/ 
avbruddsforhold
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Avbrudd i strømforsyning – hva kan skje?
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Mange faktorer påvirker sårbarhet 

Terror, 
sabotasje osv

Nettregulering, 
forskrifter, direktiver 

osv

Kraftsystemet
Nettforvaltning

Drift, overvåking,
styring

Nettstruktur,
teknologi

Beredskap,
krisehåndtering

Bemanning,
kompetanse

Standarder, 
kriterier osv

Omgivelser
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Sårbarhet kan knyttes til barrierer

Power system
failures

Causes Consequences

Natural hazard

Technical/ 
operational

Human errors

Terror, 
sabotage etc.

Barrierer

Minor 
Moderate 

Major 
Critical 
Catastrophic

Wide-area
interruption/

Blackout

Systemet kan være sårbart dersom en barriere ikke 
eksisterer eller er ute av funksjon

Noe som kan hindre 
en hendelse eller 
beskytte mot dens 
konsekvenser
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Utfordringer


 
Påkjenninger:


 

Et aldrende nett (eks.: gj. snittsalder luftnett > 30 år)



 

Økende elektrisitetsforbruk og hardere drift av komponenter og system



 

Økte klimabelastninger forventes 
(”våtere, varmere og litt villere”)


 

Bemanning og kompetanse


 

Nedbemanning: 48 % 1994 – 2003



 

Organisatoriske endringer 
(restrukturering, outsourcing, nye behov for kompetanse mm)



 

Høy gjennomsnittsalder i tekniske yrker og lav rekruttering


 

Avhengigheter


 

Økende IKT-avhengighet i kraftforsyningen


 

Integrasjon av fornybare energikilder og samspill med flere energibærere

Hva gjør dette med sårbarhet og forsyningssikkerhet?
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Et aldrende nett (> 30 år) og raskt økende 
behov for reinvesteringer
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Et kraftsystem i endring: 
Integrasjon av fornybare energikilder…
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Dagens nett er bygd for sentral produksjon, overføring og passiv distribusjon 
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Hvor sårbar er egentlig kraftforsyningen?
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Økende risiko for omfattende avbrudd? 

Frekvens
Konsekvens

Lokale områder - 
avbrudd
”hyppige 

hendelser”
Større områder - 
sammenbrudd

”sjeldne 
hendelser”

??
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Hvordan overvåker vi sårbarhet og 
forsyningssikkerhet i dag?


 

Kraftbalansen


 
Feil- og avbruddsstatistikk


 

Lære av tidligere 
(ekstraordinære) hendelser


 

Risiko- og sårbarhetsanalyser 
(pålagt fra 2003)


 

Aldersutvikling på 
komponentene


 

Investeringer


 
Vedlikehold og reinvesteringer

Leveringspåliteligheten i bedring 

Kilde: Statnett

Kraftbalansen

Kilde: Statnett

Kraftbalansen

Feilfrekvens kraftledning 1 – 22 kV, 
1989 - 2006
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Overvåking vha feilstatistikk, eksempel:
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Feilstatistikk for 
66 kV 
kraftledninger i 
Nord-Salten 
(NSK)

Feilstatistikk gir begrenset informasjon om nettets tilstand  

Steigen
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Hvor står vi og hvor går vi?


 
Sårbarheten i kraftsystemet antas å øke pga nye/ økende 
påkjenninger – mye synsing, lite fakta


 

Utfordringene representerer en betydelig usikkerhet mht 
virkningen på sårbarheten og forsyningssikkerheten



 

Mangler indikatorer og metoder (dagens ROS-analyser mangelfulle) 


 

Vi trenger å øke kunnskapen, blant annet om:


 

Hvordan overvåke sårbarhet og måle endringer?


 

Virkningen på forsyningssikkerhet i et fremtidig kraftsystem


 

Ny kunnskap vil gi oss:


 

Underlag for å kontrollere sårbarhet og finne et riktig nivå på 
forsyningssikkerheten

Alder, reinvesteringstakt og antall årsverk er ingen gode indikatorer!
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Eksempler på forsyningssikkerhets- 
indikatorer i bruk


 

Antall avbrudd


 
Avbruddsvarighet


 

Ikke levert energi


 
Avbruddskostnader (KILE)


 

Kompensasjon ved svært langvarige avbrudd (> 12 timer)


 
Feilfrekvens 


 

Antall ledningsmontører


 
Antall reserveaggregater


 

Skogrydding (frekvens, ryddebelte osv.)

Kan vi finne indikatorer som er egnet til å forutsi en utvikling?
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Prosjekt RENERGI 2009 – 2012: 
Vulnerability and security 
in a changing power system


 

Indikatorer og metodikk for å 
overvåke og klassifisere 
sårbarheter i kraftsystemet


 

Metoder og verktøy for å 
analysere risiko, sårbarhet og 
forsyningssikkerhet (leverings- 
pålitelighet) i planlegging og 
drift av kraftsystemet


 

Varighet 2009 – 2012 


 

Budsjett: ca 16 mill. kr

Kontakt: gerd.kjolle@sintef.no
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